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 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Основание для разработки проекта

Основанием для разработки рабочего проекта является: договор на выполнение работ

по разработке проектной документации сетей вентиляции и кондиционирования в

Индивидуальном жилом доме по адресу: 

    1.2  Исходные данные

Исходными данными для проектирования стали:

·  технические условия на подключение инженерных сетей;

· архитектурно-строительные чертежи.

1.3  Нормативная документация

Проект выполнен  в соответствии с действующими нормами и правилами:

· СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

· СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".

· СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".

· СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".

· СП 57.13330.2011 Складские здания

· ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности".

· СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

(с Изменением N 1)"
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответсвуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действуюищх

на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

Главный инженер проекта                                          Николаев А.С .



1.4  Климатологические данные

Таблица 1.1

Наименование расчетных
параметров Обозначение символа

Единица измерения
параметра Расчетное значение

Расчетная температура
внутреннего воздуха t int °С +5...+20

Расчетная температура
наружного воздуха t ext °С -28

Продолжительность
отопительного периода Z ht сут 214

Средняя температура
наружного воздуха за
отопительный период

ht °С -3,1

Градусо-сутки отопительного
периода D d °С-сут 4551
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2.  ПРОЕКТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

      Расчетные температуры внутреннего воздуха для вентиляции приняты:

 жилой дом - +20...+22°С

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в

соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, а также с нормативными

документами Госкомэпидемнадзора России.

  Воздухообмен по помещениям определен по нормативной кратности. Вентиляция

предусмотрена приточная-вытяжная, принудительного побуждения со встроенным

охладителем для компенсации поступающих теплопритоков  в летний период фирмы

"Komfovent" серии VERSO. Вентустановка располагается на кровле. Для нагрева

воздуха в зимнее время принят электрический нагреватель . Корпус

шумоизолированн,сделан "бескаркасным" способом, за счет чего в вент.установке

отсутствуют "мостики холода", конструкция герметичная. Толщина корпуса 45 мм со

стальными листами (1 мм) снаружи и снутри, между листами минеральная вата. Это

лучшим образом сказывается на акустических характеристиках системы. Вентиляторы

ЕС с плавной регулировкой (можно менять производительность с шагом в 1 м3/час).

Все воздуховоды располагаются под потолком. В помещения воздух подается и

удаляется с помощью вентиляционных решеток типа G-Line, которые обеспечивают

подачу  воздуха непосредственно в рабочую зону. Воздуховоды системы вентиляции до

вентустановки изолируются теплоизоляцией на основе вспененного каучука толщиной

не менее 25 мм, после установки изолируются тепловой изоляцией на основе

вспененного каучука толщиной 6 мм.
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    Вытяжка из санузлов осуществляется из верхней зоны. Вытяжные вентиляторы

располагаются за потолком. Вентиляторы серии TD-SILENT T - с диагональными

лопатками, односкоростные с таймером, изготавливаются из прочного пластика.

Внутренний перфорированный корпус специальной конструкции и слой

шумопоглощающего материала, значительно снижают уровень шума от вентилятора.

Вентиляторы комплектуются монтажными кронштейнами с быстроразъемными хомутами,

это позволяет извлекать корпус вентилятора для обслуживания, без демонтажа

воздуховодов. При включении вытяжного вентилятора, автоматика вентустановки

снижает расход воздуха вытяжного вентилятора для соблюдения "баланса" воздуха.

 Для поддержания уровня влажности предусмотрена система увлажнения воздуха

адиабатического типа Buhler. Миниатюрные форсунки превращают воду в туман. Вода

предварительно проходит полную очистку от всех загрязнителей и растворенных

веществ: микроорганизмов, органических соединений, солей.

    Проектом предусматривается  обустройство помещений системой

кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной температуры. Охлаждение

воздуха производится с помощью мультизональной системы кондиционирования Hisense.

Наружный блок системы кондиционирования располагается на кровле. Внутренние блоки

выбраны канального типа. Подача обработанного воздуха в помещения осуществляется

в рабочую зону.

Привязки и отметки оборудования, воздуховодов и воздухораспределителей уточнять по

месту.

Воздуховоды монтировать из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60.13330.2012,

прокладку вести в подпотолочном пространстве.

 Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты,

подвески, опоры и др.) на безфланцевом соединении следует устанавливать на

расстоянии не более 2 метров друг от друга.

Автоматизация  систем   вентиляции и кондиционирования.

Схемами  управления  и  автоматизации  приточно-вытяжной  системы предусмотрено:

- местное управление  электродвигателями  вентиляторов;

- автоматическое открытие и  закрытие  заслонок  наружного воздуха при

включении  и  отключении  электродвигателей вентиляторов;



- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха;

- контроль  засорения  установленных  в  системах фильтров;

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления;

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления;

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования.

 Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваются следующие

мероприятия:

-вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении;

-установка шумоглушителей;

-скорость воздуха в воздуховодах не превышает 6 м/с.

                            Требования к монтажу инженерных систем

Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями фирм - изготовителей оборудования, а также

согласно СНиП 3.05.01-85 (СП 73.13330.2012)  "Внутренние санитарно-технические

системы" и технических паспортов  на оборудование. Подключение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ .
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Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Библиотека 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:
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Стадия Лист ЛистовГИП
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Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1911

Индивидуальный жилой дом по адресу:

Вентиляция, кондиционирование и
увлажнение

План 1 этажа
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Приточно-вытяжная установка
VERSO-R-KV-10-SL-H-EC/IE4/1/1-M5-M5-HE/6-X-L1-GTC-O/Sa/Out-AG

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод системы вентиляции

Наружный блок 
AVW-114HKFH1

Опуск на 1 этаж

1/2"

1"

Фреонопровод системы кондиционирования
Указания к монтажным работам:

Привязки оборудования согласовать на месте.
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Николаев
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ОВиК 2122-1911

Индивидуальный жилой дом по адресу:

Вентиляция, кондиционирование и
увлажнение

План кровли. Узел прохода кровли.

Р 8 21

Формат А2



ВН
-5

1

2

3

4

8

10
11

12

24

23

13

15

18

19

17

20

21

16

6

7

+0.080

+0.080

+0.060

-0.860

-0.860

+0.055

+0.060

+0.060

-0.500

-0.500

Ограждение
наружное

700.00

+0.040

22

-0.900

-0.875

2

1

ВШ-1

ВШ-2

(4)

3ц
(5)

1

А

Б

В

Г

Д

И

Е

3 4 65 72

Ж

К

Л

26500

5950 3150 4000 2000 2500 8900

2
6
2
10

2
2
4
0

6
0
0

4
6
6
0

4
9
4
0

6
6
0

10
4
0

5
5
7
0

5
8
0

5
9
2
0

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Спальня 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78
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Условные обозначения:

Фреонопровод системы кондиционирования

Дренажный трубопровод системы кондиционирования

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива.

Подключение к канализационному стояку осуществить через сифон с гидрозатвором.

Место установки пультов управления кондиционерами согласовать на месте
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ОВиК 2122-1911

Индивидуальный жилой дом по адресу:

Вентиляция, кондиционирование и
увлажнение

План прокладки трубопроводов системы
кондиционирования
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Приточно-вытяжная установка
VERSO-R-KV-10-SL-H-EC/IE4/1/1-M5-M5-HE/6-X-L1-GTC-O/Sa/Out-AG

Диффузор 
ф125

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Диффузор 
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Диффузор 
ф125

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
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кондиционирования
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Вытяжной воздуховод системы вентиляции
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
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Вентилятор канальный 
TD-350/125 Silent

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Диффузор 
VE 125

ф125
-80

ф125
-160

В3

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Диффузор 
VE 125

Диффузор 
VE 125

ф125
-80

ф125
-80

ф125
-160

Вентилятор канальный 
TD-350/125 Silent

В4

Вентилятор канальный 
TD-350/125 Silent

Диффузор 
VE 125

ф125
-80

Присоединение к 
сущ. вентшахте

ВЕ1

ф125
-44ф160

-72

Диффузор 
VE 125Присоединение к 

сущ. вентшахте

В5

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. 
ин

в.
 №

По
дп

. 
и 

да
та

Стадия Лист ЛистовГИП
Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1911

Индивидуальный жилой дом по адресу:

Вентиляция, кондиционирование и
увлажнение
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Диффузор 
VE 125

Вентилятор канальный 
TD-350/125 Silent

ф125
-80

ф125
-160

ф160
-240

ф160
-320

ф160
-400

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2500x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Диффузор 
VS 125

Диффузор 
VS 100

400x150

+1080

ф125
+216

300х150
-650

ф125
-130

ф125
-130

ф100
-115

ф100
+115

400x150

+1195

300х150
-803

ф125
+156

ф125
-106

ф100
-50

ф125
-156

ф125
+163

ф125
-80

ф125
-83

ф125
-163

ф100
-111

ф160
-430

ф125
-143

ф200
-417

ф125
-288

300х150
-750

600х250
-1553

ф100
+111

ф160
+462

ф125
+143

ф125
+288

300х150
+750

600х250
+1945

ф100
-95

ф100
-38

Приточно-вытяжная установка
VERSO-R-KV-10-SL-H-EC/IE4/1/1-M5-M5-HE/6-X-L1-GTC-O/Sa/Out-AG

700х300
+1945

700х300
-1553



Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150 Решетка 

F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150Внутренний блок 

AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Вытяжной воздуховод системы вентиляции
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод системы вентиляции

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Внутренний блок 
AVE-19HJFDL

300x150

-720

ф125
-240

300x150

+720

ф125
+240

К1.1 К1.2 К1.3

К1.4 К1.5 К1.6

К1.7 К1.8

300x150

-720

ф125
-240ф125

+240

300x150

+720

ф125
-180

ф125
+180

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

ф125
+180

ф125
-180

300х150
-540

300х150
+540

350х150
-810

350х150
+810

ф125
+202

ф125
+203

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

ф125
-203

ф125
-202

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

300х150
-540

300х150
+540

ф125
+180

ф125
-180

450х150
+1080 450х150

-1080

ф125
-216

ф125
-216

ф125
+216

ф125
+216

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

ф125
+216

ф125
+216

450х150
+1080 450х150

-1080

ф125
-216

ф125
-216
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Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-19HJFDL

3/8"

5/8"

3/8"

5/8"

3/8"

5/8"

1/4"

1/2"

3/8"

3/4"

3/8"

5/8"
1/4"

1/2"

1/4"

1/2"

1/4"

1/2"

3/8"

5/8"

1/4"

1/2"

1/4"

5/8"

3/8"

5/8"

3/8"

3/4"

1/2"

1"

ф32

ф32

Подсоединение в сущ стояк канализации
через сифон с гидрозатвором

ф32

Подсоединение в сущ стояк канализации
через сифон с гидрозатвором

ф32

ф32

ф32
ф32

ф32
ф32

ф32

Рефнет
HFQ-102F

Рефнет
HFQ-102F

Рефнет
HFQ-102F

Рефнет
HFQ-102F

Рефнет
HFQ-102F

Рефнет
HFQ-162F

Наружный блок 
AVW-114HKFH1

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива.

Подключение к канализационному стояку осуществить через сифон с гидрозатвором.

Условные обозначения:

Фреонопровод системы кондиционирования

Дренажный трубопровод системы кондиционирования
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Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Спальня 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2500x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Решетка 
F1-G-Line-TS-2500x150

1. Привязки оборудования согласовать с дизайнером.
2. Необходимо предусмотреть трубу (наружная резьба 1/2") от коллектора холодного водоснабжения, 
трубу DN32/DN50 мм и сифон от канализационной системы к месту установки центрального блока 

s - форсунка системы увлажнения

Условные обозначения:

- центральный модуль
- пульт управления проводной HS1

Примечания:

Активная форсунка AN1.2
производительность 2,4 л/час

s
Активная форсунка AN1

производительность 1,2 л/час

s

Активная форсунка AN1
производительность 1,2 л/час

s

Активная форсунка AN1
производительность 1,2 л/час

s

Активная форсунка AN1
производительность 1,2 л/час

s Активная форсунка AN1
производительность 1,2 л/час

s

Активная форсунка AN1
производительность 1,2 л/час

Решетка 
F1-G-Line-TS-2000x150

Пульт управления проводной HS1

Пульт управления проводной HS1

Центральный модуль
M12UV

Пульт управления
 проводной HS1

Пульт управления
 проводной HS1

Пульт управления
 проводной HS1

Пульт управления
 проводной HS1

Пульт управления
 проводной HS1

s
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Увлажнение. План расстановки
оборудования системы увлажнения
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3.Пульты управления кондиционерам расположить на одной отметке с пультами управления увлажнением
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Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Спальня 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

s

s

s

s

s

s

s

Центральный модуль
M12UV

s - форсунка системы увлажнения

Условные обозначения:

- центральный модуль

- армированный трубопровод высокого давления HPH04-PTFE STEEL THERMO,

001
002

003

005

006

007

008

009

010

Решетка 
F1-G-Line-TS-3000x150

004
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Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Спальня 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78

- вывод питания на центральный модуль M12UV 230В/1/50, N=0,2 кВт (4 розетки)

Э1,2

Э3

Э4

- вывод питания на внутренний блок кондиционера AVE-24HJFDL 230/1/50, N=0,06 кВт.

Э5,6,7

Э8

ВК 20
Ду=32 мм
h=500 мм

В1
Ду=1/2"
h=500 мм

Э4Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-19HJFDL

Вентилятор канальный 
TD-350/125 SilentВентилятор канальный 

TD-500/160 Silent

Э1

Э2

Э3

Э9

Э11

Э13

Э10

Э7

Э5

Э6

Э8

Э12

- вывод питания на внутренний блок кондиционера AVE-09HJFDL 230/1/50, N=0,04 кВт.

-   вывод питания на канальный вентилятор TD-350/125 Silent T 230/1/50, N=0,03 кВт.(через регулятор скорости или выключатель. Соласовать с заказчиком)

Центральный модуль
M12UV

-   вывод питания на канальный вентилятор TD-500/125 Silent T 230/1/50, N=0,06 кВт.(через регулятор скорости или выключатель. Соласовать с заказчиком)

Э9 - вывод питания на внутренний блок кондиционера AVE-19HJFDL 230/1/50, N=0,06 кВт.

Э10,11 - вывод питания на внутренний блок кондиционера AVE-09HJFDL 230/1/50, N=0,04 кВт.

Э12,13 - вывод питания на внутренний блок кондиционера AVE-15HJFDL 230/1/50, N=0,04 кВт.
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1к
(17)

п.а.1к
(17)

Приточно-вытяжная установка
VERSO-R-KV-10-SL-H-EC/IE4/1/1-M5-M5-HE/6-X-L1-GTC-O/Sa/Out-AG

Наружный блок 
AVW-114HKFH1

Э15

Э14

Э14

Э15

- вывод питания на наружный блок кондиционера AVW-114HKFH1 380/3/50, N=10,6 кВт.

- вывод питания на вентустановку VERSO-R-KV-10-SL-H-EC/IE4/1/1-M5-M5-HE/6-X-L1-GTC-O/Sa/Out-AG 380/3/50, N=8,0 кВт.
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Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь,
м²

Кат.*

помещ.

1 Тамбур 6,34

2 Прихожая 16.71

3 Коридор 7.04

4 Гостиная-кухня-столовая 84,98

5 Гардеробная 10,62

6 Кладовая 5,74

7 Кабинет 14,18

8 Терраса 45.76

9 Коридор 26.29

10 Санузел 5.96

11 Постирочная 9,46

12 Санузел 7,54

13 Гостевая спальня 13,72

14 Спальня 17,70

15 Спальня 17,64

16 Ванная 14.0

17 Холл 11,0

18 Гардеробная 8,14

19 Спальня 19,24

20 Гардеробная 8,14

21 Спальня 20,07

22 Балкон 14,13

23 Гараж 62,0

24 Топочная 8,38

Общая площадь 454.78

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-24HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-09HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-15HJFDL

Внутренний блок 
AVE-19HJFDL

Вентилятор канальный 
TD-350/125 Silent

Вентилятор канальный 
TD-500/160 Silent

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450

Люк для обслуживания
 450х450
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Подставка под наружный блок кондиционера

Подставка под вентустановку

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. 
ин

в.
 №

По
дп

. 
и 

да
та

Стадия Лист ЛистовГИП
Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1911

Индивидуальный жилой дом по адресу:

Вентиляция, кондиционирование и
увлажнение

Чертежи подставок под оборудования

Р 21 21

Формат А4

C:\Users\cervi\Downloads\logo-b.jpg



ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция
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Лист

2
ОВиК 2122-1911

МКЭШ 2х0,75 п.м. 180 Провод межблочный в гофре

п.м. 203/4" Теплоизоляция K-Flex

 Фитинги медные 1компл.

R410A кг. 11.4 Фреон

шт 4 Решетка вентиляционная с камерой статического давления F1-G-Line-TS-3000x150

 Воздуховод из оцинкованной стали                       0,55 мм Галвент 15м² ГОСТ 14918-80

п.м. 41" Теплоизоляция K-Flex

Кондиционирование

1

2

3

4

    5

    6

    7

    8

  Наружный блок кондиционера шт. 1HisenseAVW-114HKFH1

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт. 3AVE-09HJFDL

шт. 2AVE-15HJFDL

шт. 1AVE-19HJFDL

шт. 2AVE-24HJFDL

шт. 8

шт. 6

шт. 1

  Внутренний блок кондиционера канального типа

в комплекте с внутренним
блоком  Пульт управления проводной

HFQ-102F  Рефнет-разетвитель

HFQ-162F  Рефнет-разетвитель

 Труба медная п.м. 30Halton1/4"

 Труба медная п.м. 45Halton3/8"

 Труба медная п.м. 30Halton1/2"

 Труба медная п.м. 30Halton5/8"

 Труба медная п.м. 20Halton3/4"

 Теплоизоляция п.м. 301/4"

п.м. 463/8"

п.м. 301/2"

п.м. 305/8"

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

K-Flex

K-Flex

K-Flex

K-Flex

9

10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    18

    17

    19

    20

    21

    22

    23

  Внутренний блок кондиционера канального типа

  Внутренний блок кондиционера канального типа

 Труба медная п.м. 4Halton1"

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

    24

    25

    26

    27

Вентрешеткиком

п.м. 20PPR SDR 11 PN10 ф32х2,9 Трубопровод дренажный Pro Aqua

 Фитинги полипропиленовые 1компл.Pro Aqua
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3
ОВиК 2122-1911

    28

    29

    30

    31

    32

    33

 ГОСТ 14918-80 Фасонные детали из оцинкованной стали                0,55 мм 3ГалвентГалвент м²

 Воздуховод из оцинкованной стали                       0,7 мм

 ГОСТ 14918-80 Фасонные детали из оцинкованной стали                0,7 мм 10ГалвентГалвент

Галвент

39

м²

м² ГОСТ 14918-80

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт. 2

 Теплоизоляция Пенофол Тип С 5 мм м² 52Завод "Лит"

Центральный модуль 1шт.M12UV Buhler-Ahs

Внешний микрокарбоновый фильтр 1шт.MCF170 Buhler-Ahs

Дополнительный микрофильтр 1шт.MF2 Buhler-Ahs

Активная форсунка 7шт.AN1 Buhler-Ahs

1шт.Buhler-Ahs

Пульт управления 7шт.HS1 Buhler-Ahs

Зональный контроллер 1шт.MZC10RF Buhler-Ahs

Тройник 8шт.DN04-DN04-DN04 Buhler-Ahs

Фитинг 31шт.DN04 Buhler-Ahs

Гильза 31шт.DN04 SS Buhler-Ahs

Активная форсунка AN1.2

Армированная труба высокого давления 122м.п.HPH04-PTFE STEEL THERMO Buhler-Ahs

Увлажнение

1

2

3

4

    5

    6

     7

     8

9

10

    11

 Крепежные и расходные материалы 1компл.

    12  Крепежные и расходные материалы 1компл.
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Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В
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Вентиляция План этажа
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
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Подшем на 2 этаж

Сточнить, будет ли канализация в топочной?

т2/

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подльчить к стояку
 канализации

Подшем на кровль

Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Опуск на 1 этаж
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Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Наружный блок установить на универсальнуь подставку 

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа

т2/

т2/

Подльчить к стояку
 канализации

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Внешний блок

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладнойДиттузор
т125

Диттузор
т125 Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Решетка 

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Вентилятор накладной
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 12/-S Дубок (дерево) Диттузор

Диттузор

Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Диттузор

Вентилятор канальный

Решетка 

Решетка 
Вентилятор накладной

т1//

т1//

т1//

т125

т16/

т16/

т125

Присоединение к 
сущ. вентшахте

П1 В1 В2

В3
ВЕ1

В4
В5

ВЕ2

ВЕ3

т125
Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

т125 т125

т125т125
т125

т125

т125

т125

т125Диттузор

Диттузор
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Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Вентилятор канальный

вывод питания на канальный вентилятор кВт через регулятор скорости или выкльчатель Соласовать с заказчиком

вывод питания на канальный вентилятор кВт через регулятор скорости или выкльчатель Соласовать с заказчиком

вывод питания на канальный вентилятор ММ Дубок дерево кВт

через регулятор скорости или выкльчатель Соласовать с заказчиком

вывод питания на внутренний блок кондиционера кВт

ОБЩИЕ  ПОЛОДЕНИЯ

Основание для разработки проекта

Основанием для разработки рабочего проекта является договор на выполнение работ

по разработке проектной документации сетей вентиляции и кондиционирования в

Гостевом доме по адресу Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок

В

Исходные данные

Исходными данными для проектирования стали

·  технические условия на подкльчение инженерных сетей

· архитектурно строительные чертежи

Нормативная документация

Проект выполнен  в соответствии с действуьщими нормами и правилами

· СП Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха

· СП Репловая защита зданий

· СП Строительная климатология

· СП Общественные здания и сооружения

· СП Складские здания

· ФЗ №123-ФЗ Рехнический регламент о требованиях пожарной

безопасности

· СП Системы противопожарной защиты Сстановки пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования

с Изменением 

Климатологические данные

Раблица 

Наименование расчетных
параметров Обозначение символа

Единица измерения
параметра Расчетное значение

Расчетная температура
внутреннего воздуха °С

Расчетная температура
наружного воздуха °С
Продолжительность

отопительного периода сут
Средняя температура
наружного воздуха за
отопительный период

°С

Градусо сутки отопительного
периода °С сут

Наименование ПримечаниеЛист

 Общие данные (начало).

 Вентиляция. План 2 этажа

2

3

1

4

 Кондиционирование. План 1 этажа

 Кондиционирование. План кровли

5

6

7

 Кондиционирование. План 2 этажа

8

- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха

- контроль  засорения  установленных  в  системах тильтров

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования

Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваьтся следуьщие

мероприятия

вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении

установка шумоглушителей

скорость воздуха в воздуховодах не превышает м с

Рребования к монтажу инженерных систем

Монтаж наладку и пуск в эксплуатациь оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями тирм изготовителей оборудования а также

согласно СНиП СП Внутренние санитарно технические

системы и технических паспортов  на оборудование Подкльчение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПСЭ

9

10

 Общие данные (продолжение).

 Общие данные (продолжение).

 Общие данные (продолжение).
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Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция

Общие данные (начало)

Р 1 20

Формат А4

Рехнические решения принятые в рабочих чертежах соответсвуьт требованиям

экологических санитарно гигиенических противопожарных и других норм действуьищх

на территории Российской Федерации и обеспечиваьт безопаснуь для жизни льдей

эксплуатациь обшекта при собльдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий

Главный инженер проекта                                          Николаев А С

Изм Кол уч Лист № док Подпись Дата
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 №

ОВиК 
Лист

Формат АКопировал

 Общие данные (продолжение).

 Вентиляция. План 1 этажа

 Схема системы вентиляции

11

ПРОЕКРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

      Расчетные температуры внутреннего воздуха для вентиляции приняты:

 жилой дом - +2/...+22°С

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в

соответствии с действуьщими нормами ГОСР, СНиП, а также с нормативными

документами Госкомэпидемнадзора России.

Воздухообмен по помещениям определен по нормативной кратности Вентиляция

предусмотрена приточная принудительного побуждения со встроенным нагревателем

для нагрева воздуха в зимний период тирмы серии ОРД Вентустановка

располагается в техническом помещении Корпус шумоизолированн сделан

бескаркасным способом за счет чего в вент установке отсутствуьт мостики

холода конструкция герметичная Ролщина корпуса мм со стальными листами 

мм снаружи и снутри между листами минеральная вата Это лучшим образом

сказывается на акустических характеристиках системы Вентиляторы ЕС с плавной

регулировкой можно менять производительность с шагом в м час Все

воздуховоды располагаьтся под потолком В помещения воздух подается и удаляется с

помощьь вентиляционных решеток типа которые обеспечиваьт подачу  воздуха

непосредственно в рабочуь зону Воздуховоды системы вентиляции до вентустановки

изолируьтся теплоизоляцией на основе вспененного каучука толщиной не менее мм

после установки изолируьтся тепловой изоляцией на основе вспененного каучука

толщиной мм

 Вытяжка из санузлов осуществляется из верхней зоны Вытяжные вентиляторы

располагаьтся за потолком Вентиляторы серии с диагональными

лопатками односкоростные с таймером изготавливаьтся из прочного пластика

Внутренний перторированный корпус специальной конструкции и слой

шумопоглощаьщего материала значительно снижаьт уровень шума от вентилятора

Вентиляторы комплектуьтся монтажными кронштейнами с быстроразшемными хомутами

это позволяет извлекать корпус вентилятора для обслуживания без демонтажа

воздуховодов При вкльчении вытяжного вентилятора автоматика вентустановки

снижает расход воздуха вытяжного вентилятора для собльдения баланса воздуха

Проектом предусматривается  обустройство помещений системой

кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной температуры Охлаждение

воздуха производится с помощьь мультизональной системы кондиционирования 

Наружный блок системы кондиционирования располагается на кровле Внутренние блоки

выбраны настенного типа Подача обработанного воздуха в помещения осуществляется

в рабочуь зону

Привязки и отметки оборудования воздуховодов и воздухораспределителей уточнять по

месту

Воздуховоды монтировать из оцинкованной стали толщиной согласно СП 

прокладку вести в подпотолочном пространстве

 Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов хомуты

подвески опоры и др на безтланцевом соединении следует устанавливать на

расстоянии не более метров друг от друга

Автоматизация  систем   вентиляции и кондиционирования

Схемами  управления  и  автоматизации  приточно вытяжной  системы предусмотрено

- местное управление  электродвигателями  вентиляторов

- автоматическое открытие и  закрытие  заслонок  наружного воздуха при

вкльчении  и  откльчении  электродвигателей вентиляторов
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13

14

15

16

17

18

 Схема систем вентиляции П1, В1, В2, В3, В4, В5, ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3

 Схема системы кондиционирования

 Рехзадание смежникам. 1 этаж

 Рехзадание смежникам. 2 этаж

 Рехзадание смежникам. Кровля

 Хертежи подставки под оборудование

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

³

 Общие данные (окончание).

вывод питания на приточнуь установку ОРД кВт

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
изготовитель

единицы,
чество кг

П

дования, ница

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л
Вз

ам
ин

в.
 №

По
дп

и 
да

та

Стадия Лист ЛистовГИП
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Вентиляция и кондиционирование

Специтикация изделий материалов и
оборудования

Р

Формат А3

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Рип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

В В ВЕ ВЕ

ОРД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅1// Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в готре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Ситон с гидрозатвором

 Диттузор шт

Код обору-Рип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Реплоизоляция Пенотол Рип С мм м²

 Реплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИР

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Ретнет разетвитель

  Ретнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мт х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт



Стадия Лист ЛистовГИП
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Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляция План этажа

Р

Формат А3

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Подшем на 2 этаж
т1//
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Решетка 

Опуск на 1 этаж
т1//

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л
Вз

ам
ин

в.
 №

По
дп

и 
да

та

Стадия Лист ЛистовГИП
Нач отд
Исполн

Н контр

Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование
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Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
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Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
Внутренний блок настенного типа
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Схема системы вентиляции
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Подшем на 2 этаж

Сточнить, будет ли канализация в топочной?

т2/

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подльчить к стояку
 канализации

Подшем на кровль

Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Опуск на 1 этаж

Внешний блок
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Схема системы кондиционирования
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Формат А3

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Наружный блок установить на универсальнуь подставку 

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа

т2/

т2/

Подльчить к стояку
 канализации

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Внешний блок

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладнойДиттузор
т125

Диттузор
т125 Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Решетка 

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Вентилятор накладной
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 12/-S Дубок (дерево) Диттузор

Диттузор

Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Диттузор

Вентилятор канальный

Решетка 

Решетка 
Вентилятор накладной

т1//

т1//

т1//

т125

т16/

т16/

т125

Присоединение к 
сущ. вентшахте

П1 В1 В2

В3
ВЕ1

В4
В5

ВЕ2

ВЕ3

т125
Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

т125 т125

т125т125
т125

т125

т125

т125

т125Диттузор

Диттузор

 1. ОБЩИЕ  ПОЛОДЕНИЯ

1.1  Основание для разработки проекта

Основанием для разработки рабочего проекта является: договор на выполнение работ

по разработке проектной документации сетей вентиляции и кондиционирования в

Гостевом доме по адресу

    1.2  Исходные данные

Исходными данными для проектирования стали:

·  технические условия на подкльчение инженерных сетей;

· архитектурно-строительные чертежи.

1.3  Нормативная документация

Проект выполнен  в соответствии с действуьщими нормами и правилами:

· СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

· СП 50.13330.2012 "Репловая защита зданий".

· СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".

· СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".

· СП 57.13330.2011 Складские здания

· ФЗ №123-ФЗ "Рехнический регламент о требованиях пожарной

безопасности".

· СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Сстановки пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

(с Изменением N 1)"

Климатологические данные

Раблица 

Наименование расчетных
параметров Обозначение символа

Единица измерения
параметра Расчетное значение

Расчетная температура
внутреннего воздуха °С

Расчетная температура
наружного воздуха °С
Продолжительность

отопительного периода сут
Средняя температура
наружного воздуха за
отопительный период

°С

Градусо сутки отопительного
периода °С сут

- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха

- контроль  засорения  установленных  в  системах тильтров

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования

Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваьтся следуьщие

мероприятия

вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении

установка шумоглушителей

скорость воздуха в воздуховодах не превышает м с

Рребования к монтажу инженерных систем

Монтаж наладку и пуск в эксплуатациь оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями тирм изготовителей оборудования а также

согласно СНиП СП Внутренние санитарно технические

системы и технических паспортов  на оборудование Подкльчение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПСЭ
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Рехнические решения, принятые в рабочих чертежах, соответсвуьт требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действуьищх

на территории Российской Федерации и обеспечиваьт безопаснуь для жизни льдей

эксплуатациь обшекта при собльдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

Главный инженер проекта                                          Николаев А.С .
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ПРОЕКРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

      Расчетные температуры внутреннего воздуха для вентиляции приняты:

 жилой дом - +2/...+22°С

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в

соответствии с действуьщими нормами ГОСР, СНиП, а также с нормативными

документами Госкомэпидемнадзора России.

Воздухообмен по помещениям определен по нормативной кратности Вентиляция

предусмотрена приточная принудительного побуждения со встроенным нагревателем

для нагрева воздуха в зимний период тирмы серии ОРД Вентустановка

располагается в техническом помещении Корпус шумоизолированн сделан

бескаркасным способом за счет чего в вент установке отсутствуьт мостики

холода конструкция герметичная Ролщина корпуса мм со стальными листами 

мм снаружи и снутри между листами минеральная вата Это лучшим образом

сказывается на акустических характеристиках системы Вентиляторы ЕС с плавной

регулировкой можно менять производительность с шагом в м час Все

воздуховоды располагаьтся под потолком В помещения воздух подается и удаляется с

помощьь вентиляционных решеток типа которые обеспечиваьт подачу  воздуха

непосредственно в рабочуь зону Воздуховоды системы вентиляции до вентустановки

изолируьтся теплоизоляцией на основе вспененного каучука толщиной не менее мм

после установки изолируьтся тепловой изоляцией на основе вспененного каучука

толщиной мм

 Вытяжка из санузлов осуществляется из верхней зоны Вытяжные вентиляторы

располагаьтся за потолком Вентиляторы серии с диагональными

лопатками односкоростные с таймером изготавливаьтся из прочного пластика

Внутренний перторированный корпус специальной конструкции и слой

шумопоглощаьщего материала значительно снижаьт уровень шума от вентилятора

Вентиляторы комплектуьтся монтажными кронштейнами с быстроразшемными хомутами

это позволяет извлекать корпус вентилятора для обслуживания без демонтажа

воздуховодов При вкльчении вытяжного вентилятора автоматика вентустановки

снижает расход воздуха вытяжного вентилятора для собльдения баланса воздуха

Проектом предусматривается  обустройство помещений системой

кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной температуры Охлаждение

воздуха производится с помощьь мультизональной системы кондиционирования 

Наружный блок системы кондиционирования располагается на кровле Внутренние блоки

выбраны настенного типа Подача обработанного воздуха в помещения осуществляется

в рабочуь зону

Привязки и отметки оборудования воздуховодов и воздухораспределителей уточнять по

месту

Воздуховоды монтировать из оцинкованной стали толщиной согласно СП 

прокладку вести в подпотолочном пространстве

 Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов хомуты

подвески опоры и др на безтланцевом соединении следует устанавливать на

расстоянии не более метров друг от друга

Автоматизация  систем   вентиляции и кондиционирования

Схемами  управления  и  автоматизации  приточно вытяжной  системы предусмотрено

- местное управление  электродвигателями  вентиляторов

- автоматическое открытие и  закрытие  заслонок  наружного воздуха при

вкльчении  и  откльчении  электродвигателей вентиляторов
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рения

изготовитель
единицы,Коли-
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 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

В В ВЕ ВЕ

ОРД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅1// Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в готре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Ситон с гидрозатвором

 Диттузор шт

Код обору-Рип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Реплоизоляция Пенотол Рип С мм м²

 Реплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИР

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Ретнет разетвитель

  Ретнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мт х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт



Стадия Лист ЛистовГИП
Нач отд
Исполн

Н контр

Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляция План этажа

Р

Формат А3
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Подшем на 2 этаж

Сточнить, будет ли канализация в топочной?

т2/

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подльчить к стояку
 канализации

Подшем на кровль

Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Опуск на 1 этаж

Внешний блок

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладнойДиттузор
т125

Диттузор
т125 Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Решетка 

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Вентилятор накладной
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 12/-S Дубок (дерево) Диттузор

Диттузор

Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Диттузор

Вентилятор канальный

Решетка 

Решетка 
Вентилятор накладной

т1//

т1//

т1//

т125

т16/

т16/

т125

Присоединение к 
сущ. вентшахте

П1 В1 В2

В3
ВЕ1

В4
В5

ВЕ2

ВЕ3

т125
Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

т125 т125

т125т125
т125

т125

т125

т125

т125Диттузор

Диттузор

1.4  Климатологические данные

Раблица 1.1

Наименование расчетных
параметров Обозначение символа

Единица измерения
параметра Расчетное значение

Расчетная температура
внутреннего воздуха t int °С +5...+20

Расчетная температура
наружного воздуха t ext °С -28

Продолжительность
отопительного периода Z ht сут 214

Средняя температура
наружного воздуха за
отопительный период

ht °С -3,1

Градусо-сутки отопительного
периода D d °С-сут 4551

- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха

- контроль  засорения  установленных  в  системах тильтров

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования

Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваьтся следуьщие

мероприятия

вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении

установка шумоглушителей

скорость воздуха в воздуховодах не превышает м с

Рребования к монтажу инженерных систем

Монтаж наладку и пуск в эксплуатациь оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями тирм изготовителей оборудования а также

согласно СНиП СП Внутренние санитарно технические

системы и технических паспортов  на оборудование Подкльчение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПСЭ
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2.  ПРОЕКРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

      Расчетные температуры внутреннего воздуха для вентиляции приняты:

 жилой дом - +2/...+22°С

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в

соответствии с действуьщими нормами ГОСР, СНиП, а также с нормативными

документами Госкомэпидемнадзора России.

  Воздухообмен по помещениям определен по нормативной кратности. Вентиляция

предусмотрена приточная, принудительного побуждения со встроенным нагревателем

для нагрева воздуха в зимний период , тирмы  "Komfovent" серии ОРД. Вентустановка

располагается в техническом помещении. Корпус шумоизолированн,сделан

"бескаркасным" способом, за счет чего в вент.установке отсутствуьт "мостики

холода", конструкция герметичная. Ролщина корпуса 20 мм со стальными листами (1

мм) снаружи и снутри, между листами минеральная вата. Это лучшим образом

сказывается на акустических характеристиках системы. Вентиляторы ЕС с плавной

регулировкой (можно менять производительность с шагом в 1 м3/час).  Все

воздуховоды располагаьтся под потолком. В помещения воздух подается и удаляется с

помощьь вентиляционных решеток типа G-Line, которые обеспечиваьт подачу  воздуха

непосредственно в рабочуь зону. Воздуховоды системы вентиляции до вентустановки

изолируьтся теплоизоляцией на основе вспененного каучука толщиной не менее 25 мм,

после установки изолируьтся тепловой изоляцией на основе вспененного каучука

толщиной 6 мм.

 Вытяжка из санузлов осуществляется из верхней зоны Вытяжные вентиляторы

располагаьтся за потолком Вентиляторы серии с диагональными

лопатками односкоростные с таймером изготавливаьтся из прочного пластика

Внутренний перторированный корпус специальной конструкции и слой

шумопоглощаьщего материала значительно снижаьт уровень шума от вентилятора

Вентиляторы комплектуьтся монтажными кронштейнами с быстроразшемными хомутами

это позволяет извлекать корпус вентилятора для обслуживания без демонтажа

воздуховодов При вкльчении вытяжного вентилятора автоматика вентустановки

снижает расход воздуха вытяжного вентилятора для собльдения баланса воздуха

Проектом предусматривается  обустройство помещений системой

кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной температуры Охлаждение

воздуха производится с помощьь мультизональной системы кондиционирования 

Наружный блок системы кондиционирования располагается на кровле Внутренние блоки

выбраны настенного типа Подача обработанного воздуха в помещения осуществляется

в рабочуь зону

Привязки и отметки оборудования воздуховодов и воздухораспределителей уточнять по

месту

Воздуховоды монтировать из оцинкованной стали толщиной согласно СП 

прокладку вести в подпотолочном пространстве

 Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов хомуты

подвески опоры и др на безтланцевом соединении следует устанавливать на

расстоянии не более метров друг от друга

Автоматизация  систем   вентиляции и кондиционирования

Схемами  управления  и  автоматизации  приточно вытяжной  системы предусмотрено

- местное управление  электродвигателями  вентиляторов

- автоматическое открытие и  закрытие  заслонок  наружного воздуха при

вкльчении  и  откльчении  электродвигателей вентиляторов
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ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
изготовитель

единицы,
чество кг

П

дования, ница

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция
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ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Рип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

В В ВЕ ВЕ

ОРД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅1// Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в готре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Ситон с гидрозатвором

 Диттузор шт

Код обору-Рип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Реплоизоляция Пенотол Рип С мм м²

 Реплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИР

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Ретнет разетвитель

  Ретнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мт х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Подшем на 2 этаж
т1//
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л
Вз

ам
ин

в.
 №

По
дп

и 
да

та

Стадия Лист ЛистовГИП
Нач отд
Исполн

Н контр

Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Кондиционирование План этажа

Р

Формат А3

Внутренний блок настенного типа
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Подшем на 2 этаж

Сточнить, будет ли канализация в топочной?

т2/

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подльчить к стояку
 канализации

Подшем на кровль

Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Опуск на 1 этаж

Внешний блок

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная

Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Решетка 

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладнойДиттузор
т125

Диттузор
т125 Вентилятор канальный

К вытяжномй зонту
т125

Решетка 

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Вентилятор накладной
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха

- контроль  засорения  установленных  в  системах тильтров

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования

Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваьтся следуьщие

мероприятия

вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении

установка шумоглушителей

скорость воздуха в воздуховодах не превышает м с

Рребования к монтажу инженерных систем

Монтаж наладку и пуск в эксплуатациь оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями тирм изготовителей оборудования а также

согласно СНиП СП Внутренние санитарно технические

системы и технических паспортов  на оборудование Подкльчение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПСЭ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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ОВиК 2122-1912
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    Вытяжка из санузлов осуществляется из верхней зоны. Вытяжные вентиляторы

располагаьтся за потолком. Вентиляторы серии TD-SILENT T - с диагональными

лопатками, односкоростные с таймером, изготавливаьтся из прочного пластика.

Внутренний перторированный корпус специальной конструкции и слой

шумопоглощаьщего материала, значительно снижаьт уровень шума от вентилятора.

Вентиляторы комплектуьтся монтажными кронштейнами с быстроразшемными хомутами,

это позволяет извлекать корпус вентилятора для обслуживания, без демонтажа

воздуховодов. При вкльчении вытяжного вентилятора, автоматика вентустановки

снижает расход воздуха вытяжного вентилятора для собльдения "баланса" воздуха.

     Проектом предусматривается  обустройство помещений системой

кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной температуры. Охлаждение

воздуха производится с помощьь мультизональной системы кондиционирования Hisense.

Наружный блок системы кондиционирования располагается на кровле. Внутренние блоки

выбраны настенного типа. Подача обработанного воздуха в помещения осуществляется

в рабочуь зону.

Привязки и отметки оборудования, воздуховодов и воздухораспределителей уточнять по

месту.

Воздуховоды монтировать из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60.13330.2012,

прокладку вести в подпотолочном пространстве.

 Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты,

подвески, опоры и др.) на безтланцевом соединении следует устанавливать на

расстоянии не более 2 метров друг от друга.

Автоматизация  систем   вентиляции и кондиционирования.

Схемами  управления  и  автоматизации  приточно-вытяжной  системы предусмотрено:

- местное управление  электродвигателями  вентиляторов;

- автоматическое открытие и  закрытие  заслонок  наружного воздуха при

вкльчении  и  откльчении  электродвигателей вентиляторов;
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ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
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ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Рип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

В В ВЕ ВЕ

ОРД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅1// Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в готре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Ситон с гидрозатвором

 Диттузор шт

Код обору-Рип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Реплоизоляция Пенотол Рип С мм м²

 Реплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИР

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Ретнет разетвитель

  Ретнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мт х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт
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Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный

Решетка 

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная Клапан воздушный с эл. клапаном

Гибкая вставка
т16/

Шумоглушитель

Решетка 

Подшем на 2 этаж
т1//
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Решетка 

Опуск на 1 этаж
т1//
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Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
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Внутренний блок настенного типа

Внутренний блок настенного типа
Внутренний блок настенного типа
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Подшем на 2 этаж

Сточнить, будет ли канализация в топочной?

т2/

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подльчить к стояку
 канализации

Подшем на кровль

Помпа дренажная

Подльчить к стояку
 канализации

Опуск на 1 этаж

Внешний блок

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор
т125

Вентилятор канальный

Диттузор

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Ссловные обозначения:

Дренажный трубопровод

Сказания к монтажным работам

Дренажный трубопровод проложить с уклоном в сторону слива

Подкльчение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Ссловные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

- автоматическое  регулирование  температуры  приточного воздуха;

- контроль  засорения  установленных  в  системах тильтров;

- местное  управление  электродвигателями  вентиляторов с  модулей  управления;

- сигнализация  нормальной  работы  систем  на  модулях  управления;

- предусмотреть удаленное  управление системами вентиляции и кондиционирования.

 Меры по защите от шума

Для предотвращения распространения шума в проекте предусматриваьтся следуьщие

мероприятия:

-вентиляторы выполнены в шумоизолированном исполнении;

-установка шумоглушителей;

-скорость воздуха в воздуховодах не превышает 6 м/с.

                            Рребования к монтажу инженерных систем

Монтаж, наладку и пуск в эксплуатациь оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями тирм - изготовителей оборудования, а также

согласно СНиП 3.05.01-85 (СП 73.13330.2012)  "Внутренние санитарно-технические

системы" и технических паспортов  на оборудование. Подкльчение электропитания и

заземление вентиляционного оборудования выполнить в соответствии с ПСЭ .
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Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляция. План 1 этажа

Р 7 18

Формат А3

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

2

3

6

9

87

4

5

10

1

11

12

1 42,8

2 8,0

3 35,4

4 7,4

5 5,9

6 3,4

7 7,9

8 8,5

9 28,6

10 28,6

11 11,9

12 16,2

Решетка 
F1-G-Line-TS-1500x150

Приточная установка
ОРД S-KV-5./-F-E.5-AG

Решетка наружная
PGC 200

Клапан воздушный с эл. клапаном
AGUJ-M-160-SA5FU230-DS

Гибкая вставка
т16/

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Подшем на 2 этаж
т1//

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

 125

Вытяжной воздуховод

Вентилятор накладной
SILENT-200 CHZ DESIGN 3C

Диттузор
т125

Диттузор
т125

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

 125

К вытяжномй зонту
т125

 125

 125
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Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляция. План 2 этажа

Р 8 18

Формат А3

1

2

3

4

5

6

8
7

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Опуск на 1 этаж
ф100

Диффузор
ф125

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

Диффузор
VE 125

 100

 125  125

 125

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

1 5,0

2 9,2

3 4,5

4 1,8

5 4,8

6 17,3

7 16,8

8 15,3
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Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Кондиционирование. План 1 этажа

Р 9 18

Формат А3

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

2

3

6

9

87

4

5

10

1

11 12

3/8"

5/8"

3/8"

5/8"

3/8"

5/8"

Подъем на 2 этаж
3/8"

5/8"

ф20

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Условные обозначения:

Дренажный трубопровод

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива

Подключение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

Подлючить к стояку
 канализации

1 42,8

2 8,0

3 35,4

4 7,4

5 5,9

6 3,4

7 7,9

8 8,5

9 28,6

10 28,6

11 11,9

12 16,2

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

МКЭШ х п м Провод межблочный в гофре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Сифон с гидрозатвором

шт

шт

  Рефнет разетвитель

  Рефнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мф х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

кг Фреон

шт

Подлючить к стояку
 канализации
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Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Кондиционирование. План 2 этажа

Р 10 18

Формат А3

1

2

3

4

5

6

8
7

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-12HJFTDD 

Подъем на кровлю
3/8"

3/4"

3/8"

5/8"
3/8"

5/8"

1/4"

3/8"

1/4"

3/8"

1/4"

3/8"

Помпа дренажная

Подлючить к стояку
 канализации

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Условные обозначения:

Дренажный трубопровод

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива

Подключение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

1 5,0

2 9,2

3 4,5

4 1,8

5 4,8

6 17,3

7 16,8

8 15,3

П

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция
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Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Специтикация изделий материалов и
оборудования

Р

Формат А3

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Рип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Гди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

В В ВГ ВГ

ОРД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСР  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСР 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅1// Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в готре

п м Реплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Ситон с гидрозатвором

 Диттузор шт

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Реплоизоляция Пенотол Рип С мм м²

 Реплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИР

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Ретнет разетвитель

  Ретнет разетвитель

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Рруба медная п м

 Реплоизоляция п м

п м

п м

 Реплоизоляция

 Реплоизоляция

п мт х Ррубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт
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Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Кондиционирование. План кровли

Р 11 18

Формат А3

Опуск на 1 этаж
3/8"

3/4"

3/8"

3/4"

Внешний блок
 HisenseAVW-76HKFH1

13
0
0

590
550

6
0
5
5

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Условные обозначения:

Дренажный трубопровод

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива

Подключение к канализационным стоякам осуществить с гидрозатвором

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
изготовитель

единицы,
чество кг

П

дования, ница

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция
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Вентиляция и кондиционирование

Спецификация изделий материалов и
оборудования

Р

Формат А3

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Тип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

В В ВЕ ВЕ

ОТД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅100 Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в гофре

п м Теплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Сифон с гидрозатвором

 Диффузор шт

Код обору-Тип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Теплоизоляция Пенофол Тип С мм м²

 Теплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИТ

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Рефнет разетвитель

  Рефнет разетвитель

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Теплоизоляция п м

п м

п м

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

п мф х Трубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт
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Стадия Лист ЛистовГИП
Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Схема системы вентиляции

Р 12 18

Формат А3

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Диффузор
ф125

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

Вентилятор накладной
SILENT-200 CHZ DESIGN 3C

 100

 125

 125

 125

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
изготовитель

единицы,
чество кг

П

дования, ница

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция
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Стадия Лист ЛистовГИП
Нач отд
Исполн

Н контр

Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Спецификация изделий материалов и
оборудования

Р

Формат А3

ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция

Код обору-Тип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

В В ВЕ ВЕ

ОТД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅100 Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в гофре

п м Теплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Сифон с гидрозатвором

 Диффузор шт

Код обору-Тип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Теплоизоляция Пенофол Тип С мм м²

 Теплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИТ

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Рефнет разетвитель

  Рефнет разетвитель

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Теплоизоляция п м

п м

п м

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

п мф х Трубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт

Решетка 
F1-G-Line-TS-1500x150

Приточная установка
ОТД S-KV-5.0-F-E/5-AG

Решетка наружная
PGC 200

Клапан воздушный с эл. клапаном
AGUJ-M-160-SA5FU230-DS

Гибкая вставка
ф160

Шумоглушитель
SCr 160/600

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Вентилятор высокотемпературный
ММ 100-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной
SILENT-200 CHZ DESIGN 3C

Диффузор
ф125

Диффузор
ф125 Вентилятор канальный

TD-350/125 Silent

К вытяжномй зонту
ф125
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Стадия Лист ЛистовГИП
Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Схема систем вентиляции П 1, В1, В2, В3,
В4, В5, ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3

Р 13 18

Формат А3

Воздухозаборный воздуховод теплоизолированный
Приточный воздуховод теплоизолированный

Условные обозначения:

Гибкий воздуховод

Вытяжной воздуховод

Вентилятор высокотемпературный
ММ 120-S Дубок (дерево) Диффузор

VE 125

Диффузор
VE 125

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

К вытяжномй зонту
ф125

Диффузор
VE 125

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

Вентилятор накладной
SILENT-200 CHZ DESIGN 3C

ф125
-350

Присоединение к 
сущ. вентшахте

П1 В1 В2

В3
ВЕ1

В4
В5

ВЕ2

ВЕ3

ф125
-80

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

Присоединение к 
сущ. вентшахте

ф125
-80

ф125
-160

ф125
-80

ф125
-160 ф125

-80

ф125
-105

ф125
-40

ф125
-40

ф125
-40

Диффузор
VE 125

Диффузор
VE 125

ПримечаниеНаименование и техническая характеристика обозначение документа,
опросного листа

материала
изделия, изме-

рения
изготовитель

единицы,
чество кг

П

дования, ница

 Приточно вытяжная установка шт

Вентиляция

Стадия Лист ЛистовГИП
Нач отд
Исполн

Н контр

Изм Кол . уч . Лист № док . Подп Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу
Московская обл городской округ Мытищи КП НЭМО участок В

Вентиляция и кондиционирование

Спецификация изделий материалов и
оборудования

Р

Формат А3

ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Код обору-Тип,  марка,
обозначение документа,

опросного листа
материала

дования,
изделия,

Масса
ница
изме-
рения

изготовитель
единицы,Коли-

чество кг

Еди-
Завод-

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата

Лист

ОВиК 

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

В В ВЕ ВЕ

ОТД 

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент

м²

м² ГОСТ 

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅100 Галвент шт

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт

шт Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе

шт Регулятор скорости вентилятора

МКЭШ х п м Провод межблочный в гофре

п м Теплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Сифон с гидрозатвором

 Диффузор шт

Код обору-Тип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Теплоизоляция Пенофол Тип С мм м²

 Теплоизоляция м²

 Крепежные и расходные материалы компл

Завод ЛИТ

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Рефнет разетвитель

  Рефнет разетвитель

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Теплоизоляция п м

п м

п м

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

п мф х Трубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл приводом шт

 Гибкая вставка шт

шт Шумоглушитель

штВРНК Решетка наружная Вентрешеткиком

шт Вентилятор накладной

штММ Дубок дерево Вентилятор высокотемпературный

шт Регулятор скорости вентилятора

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Решетка 
F1-G-Line-TS-1500x150

Приточная установка
ОТД S-KV-5.0-F-E/5-AG

Решетка наружная
PGC 200

Клапан воздушный с эл. клапаном
AGUJ-M-160-SA5FU230-DS

Гибкая вставка
ф160

Шумоглушитель
SCr 160/600

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

Решетка 
F1-G-Line-TS-1000x100

ф100
+106

ф100
+106

ф100
+92

ф125
+171

ф125
+198

ф160
+475
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Стадия Лист ЛистовГИП
Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Схема системы кондиционирования

Р 14 18

Формат А3

Указания к монтажным работам:

Дренажный трубопровод проложить с уклоном 0.002% в сторону слива

Наружный блок установить на универсальную подставку "Big Foot"

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

3/8"

5/8"

3/8"
5/8"

3/8"

5/8"

ф20

ф20

Подлючить к стояку
 канализации

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-12HJFTDD 

3/8"
5/8"3/8"

5/8"

1/4"
3/8"

1/4"

3/8"
1/4"
3/8"

Помпа дренажная

Подлючить к стояку
 канализации

3/8"

3/4"

Внешний блок
Hisense AVW-76HKFH1

Медный трубопровод системы холодоснабжения

Условные обозначения:

Дренажный трубопровод
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ОВиК 2122-1912
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Техзадание смежникам. 1 этаж

Р 15 18

Формат А3

2

3

6

9

87

4

5

10

1

11

12

1 42,8

2 8,0

3 35,4

4 7,4

5 5,9

6 3,4

7 7,9

8 8,5

9 28,6

10 28,6

11 11,9

12 16,2

Приточная установка
ОТД S-KV-5./-F-E.5-AG

Клапан воздушный с эл. клапаном
AJUG160

Вентилятор высокотемпературный
ММ 1//-S Дубок (дерево)

Вентилятор накладной
SILENT-200 CHZ DESIGN 3C

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

-   вывод питания на канальный вентилятор TD-350/125 Silent T 230/1/50, N=0,03 кВт.(через регулятор скорости или выкльчатель. Соласовать с заказчиком)

-   вывод питания на канальный вентилятор SILENT-200 CHZ DESIGN 3C 230/1/50, N=0,02 кВт.(через регулятор скорости или выкльчатель. Соласовать с заказчиком)

-   вывод питания на канальный вентилятор ММ 100-S Дубок (дерево)  230/1/50, N=0,02 кВт.

(через регулятор скорости или выкльчатель. Соласовать с заказчиком)

-   вывод питания на внутренний блок кондиционера AVS-18HJFTDD 220/1/50, N=0,03 кВт.

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-18HJFTDD 

-   вывод питания на приточнуь установку ОТД S-KV-5.0-F-E/5-AG 380/3/50, N=5,2 кВт.
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Нач. отд .
Исполн.

Н . контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
Николаев

Николаев

Гончаренко

ОВиК 2122-1912

Гостевой дом по адресу:

Вентиляция и кондиционирование

Техзадание смежникам. 2 этаж

Р 16 18

Формат А3

1

2

3

4

5

6

8
7

Вентилятор канальный
TD-350/125 Silent

1 5,0

2 9,2

3 4,5

4 1,8

5 4,8

6 17,3

7 16,8

8 15,3

-   вывод питания на канальный вентилятор TD-350/125 Silent T 230/1/50, N=0,03 кВт.(через регулятор скорости или выкльчатель. Соласовать с заказчиком)

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-09HJFTDD 

Внутренний блок настенного типа
AVS-12HJFTDD 

- вывод питания на внутренний блок кондиционера AVS-12HJFTDD 220/1/50, N=0,03 кВт.

- вывод питания на внутренний блок кондиционера AVS-09HJFTDD 220/1/50, N=0,02 кВт.
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Внешний блок
 Hisense AVW-76HKFH1
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Предусмотреть отверстие для прокладки 
трассы системы кондицонирования 100х100

-   вывод питания на наружный блок кондиционера AVW-76HKFH1 380/3/50, N=6,36 кВт.
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Код обору-Тип,  марка,
обозначение документа,
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материала

дования,
изделия,
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ница
изме-
рения
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чество кг

Еди-
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ОВиК 
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1

 Воздуховод из оцинкованной стали                       0,55 мм

 ГОСТ  Фасонные детали из оцинкованной стали                мм ГалвентГалвент

Галвент 9,2

м²

м²

2

 ГОСТ 14918-80

3

В1-В5, ВЕ1-ВЕ3

4

ОТД S-KV-5.0-F-E/5-AG

шт 3F1-G-Line-TS-1000x100 Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Воздуховод из оцинкованной стали                       0,55 мм

 ГОСТ 14918-80 Фасонные детали из оцинкованной стали                0,55 мм 2,5ГалвентГалвент

Галвент 7,5

м²

м² ГОСТ 14918-80

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅100 Галвент шт. 1

 Воздуховод гибкий теплоизолированный шумоглушащий ∅125 Галвент шт. 1

шт 2TD-350/125 Silent  3V Канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе Soler Palau

шт 2 Регулятор скорости вентилятора Soler PalauRegul - 2

5

6

МКЭШ х п м Провод межблочный в гофре

п м Теплоизоляция

 Фитинги медные компл

 Сифон с гидрозатвором

 Диффузор шт

Код обору-Тип,  марка, Масса
Коли-

Еди-
Завод-

шт 1F1-G-Line-TS-1500x150 Решетка вентиляционная с камерой статического давления Вентрешеткиком

 Теплоизоляция Пенофол Тип С 5 мм м² 14,8

 Теплоизоляция K-FLEX 13x1000-14 AIR AD METAL K-FLEX м² 1,0

 Крепежные и расходные материалы 1компл.

Завод "ЛИТ"

Кондиционирование

  Наружный блок кондиционера шт

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт

шт

шт

шт

шт

  Рефнет разетвитель

  Рефнет разетвитель

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Труба медная п м

 Теплоизоляция п м

п м

п м

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

п мф х Трубопровод дренажный

 Фитинги полипропиленовые компл

 Клапан воздушный с эл. приводом шт 1KomfoventAGUJ-M-160-SA5FU230-DS

 Гибкая вставка шт 2KomfoventDS160

шт 1SCr 160/600 Шумоглушитель Shuft

шт 1ВРНК40 200 Решетка наружная Вентрешеткиком

шт 1SILENT-200 CHZ DESIGN 3C Вентилятор накладной Soler Palau

    13

    14

шт 1ММ 120-S Дубок (дерево) Вентилятор высокотемпературный Mmotors

шт 2 Регулятор скорости вентилятора Soler PalauReb-2.5NE

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

кг Фреон

шт
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2
ОВиК 2122-1912

 ГОСТ 14918-80 Фасонные детали из оцинкованной стали                0,55 мм 1,5ГалвентГалвент м²

МКЭШ 2х0,75 п.м. 45 Провод межблочный в гофре

п.м. 63/4" Теплоизоляция K-Flex

 Фитинги медные 1компл.

Vecam 3 Сифон с гидрозатвором

VE 125 Диффузор Shuft шт 7

Кондиционирование

1

2

3

4

    5

    6

    7

    8

  Наружный блок кондиционера шт. 1HisenseAVW-76HKFH1

  Внутренний блок кондиционера настенного типа шт. 2AVS-09HJFTDD

шт. 1AVS-12HJFTDD

шт. 2AVS-18HJFTDD

шт. 4

шт. 1

HFQ-102F  Рефнет-разетвитель

HFQ-162F  Рефнет-разетвитель

 Труба медная п.м. 15Halton1/4"

 Труба медная п.м. 35Halton3/8"

 Труба медная п.м. 25Halton5/8"

 Труба медная п.м. 6Halton3/4"

 Теплоизоляция п.м. 151/4"

п.м. 353/8"

п.м. 255/8"

 Теплоизоляция

 Теплоизоляция

K-Flex

K-Flex

K-Flex

9

10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    18

    17

    19

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

п.м. 20PPR SDR 11 PN10 ф20х2,0 Трубопровод дренажный Pro Aqua

 Фитинги полипропиленовые 1компл.Pro Aqua

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

  Внутренний блок кондиционера настенного типа

R410A кг. 2 Фреон    20

шт.
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